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ملخص 
 

في هذا البحث تم تطوير تمثيل جديد لعناصر حماية الشبكات الكهربائية باستخدام "تقنية البرمجة الموجهة نحو 
الأهداف". وقد تم وضع "تنسيق موجه نحو الأهداف" في حماية الشبكات الكهربائية لكل من مرحلات تجاوز التيار 

ومرحلات المسافة، وذلك بعد عرض معايير التنسيق في كل حالة. 
وقد أدى استغلال ميزات طريقة "الرسومات الموجهة" –بدمج هذه الطريقة التحليلية مع تقنية البرمجة الموجهة 
نحو الأهداف -إلى زيادة فعاليتها وتسهيل تحديد العدد الأدنى لـ "نقاط القطع" و"مجموعة أزواج المرحلات التتابعية" 

اللازمة لعملية التنسيق. 
 
 

Résumé 
=

Dans ce travail une nouvelle modélisation des éléments de protection des réseaux 

électriques a été conçue et développée en se basant sur la Technique Orientée Objets. On a 

également présenté une coordination orientée objet pour les relais à maximum de courant et pour 

les relais à distance, après avoir décrit les critères de coordination dans les deux cas.  

L'exploitation des avantages de la théorie des graphes orientés  combinée avec la 

Technique Orientée Objets  a augmenté son efficacité et a réduit la complexité de la 

détermination de l’ensemble minimal des Break Points (BP) et de l’ensemble des paires 

séquentielles (SSP) nécessaires pour la coordination. 

 

Abstract 
 

In this work, a new method of electrical network protection elements modeling is 

developed using the Object Oriented Technique. An Object Oriented coordination in electrical 

network protection for both overcurrent relays and distance relays is presented after giving the 

coordination criteria in each case. 

The use of the Graph Theory – by combining this analytical theory with the Object 

Oriented Technique- has augmented its efficiency and reduced the complexity of determining the 

minimum set of Break Points (BP) and the Set of Sequential Pairs (SSP) necessary for 

coordination.  
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